
Краснодар
2020

Том 1

Рабочая документация
3-41-20-2038-ЭС

Общество с ограниченной ответственностью
 "СК-ЮГ26"

Электроснабжение ЭПУ потребителей в
соответствии с договором на

ТП № 3-41-20-2038



Том 1

Краснодар
2020

Рабочая документация

Директор                        Козодеров С.В.

Общество с ограниченной ответственностью
 "СК-ЮГ26"

3-41-20-2038-ЭС

Электроснабжение ЭПУ потребителей в
соответствии с договором на

ТП № 3-41-20-2038









A4

1

Стадия
Лист

Содержание тома

ДатаКол. уч.Изм.

РП

Подп.

1

Лист Листов

Вз
ам

. и
нв

. №
И

нв
. №

 п
од

л.
П

од
п.

 и
 д

ат
а

С
ог

ла
со

ва
но

Номер
листа

Обозначение Наименование Примечание

1 - Титульный лист

2

Содержание тома3

Спецификация оборудования изделий и материалов

4

6

N док.

  Технические задание АО "НЭСК-электросети"

Пояснительная записка

5

3-41-20-2038-ЭС  ст. л1

3-41-20-2038-ЭС .ПЗ. л17

ХорчинПроверил.

Разраб.

ГИП

3-41-20-2038-ЭС . л.11

3-41-20-2038-ЭС .С л1

Галкин

Хорчин

3-41-20-2038-ЭС

ООО "СК-ЮГ26"

 на ТП № 3-41-20-2038
Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором

7



Общие указания
1.Основанием для разработки данного проекта является техническое задание ,выданное
АО "НЭСК-электросети"
Данным проектом  предусматривается выполнение следующих мероприятий:

-

.

2.Электромонтажные работы выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов.
3.Электрооборудование и материалы, применяемые при монтаже, должны иметь сертификат соответствия
Госстандарта России.
4.При разбивке трасс вызвать за три дня до начала работ представителей всех заинтересованных
организаций и уточнить у них глубины залегания коммуникаций.

5. Для обеспечения безопасности от поражения эл. током выполнить повторное заземление магистральных
нулевых проводов на каждой опоре путем присоединения их к устройству заземления.
6. При разбивке трассы вызвать за три дня до начала работ представителей всех заинтересованных
организаций.
7. Проектируемую ВЛИ-0,4кВ выполнить согласно ссылочных документов.
8. Номера опор в проекте приняты условно.
9. Выполнить все технические условия и требования полученные при согласовании проекта.
10.Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской
Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении
предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.
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Строительство КЛ-0,4 кВ кабелем АВБбШв 4х185 мм2
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Разраб. Стадия Лист Листов
Проверил
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Хорчин
Хорчин

Общие данные

3-41-20-2038-ЭС
Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с

договором на ТП № 3-41-20-2038

РД

ООО "СК-ЮГ26"

Ведомость рабочих чертежей
№ Наименование Примечание

1
Общие данные 3 листа

2
Ситуационный план

3
План трассы

4
Разрезы траншей

5
Таблица кабельных траншей и объемы земляных работ

6
Уплотнение кабеля в трубе

7
Прокладка кабельной линии по отношению к деревьям и
кустарникам

8
Прокладка кабельной линии параллельно фундаментам зданий и
кабельным сооружения

9 Минимальный радиус изгиба кабеля при прокладке

10 Профиль ГНБ

11
Ведомость работ

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

 КЛ-0,4 кВ
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 Изм Кол Лист   N док Подпись Дата

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

ПУЭ 7  Правила устройства электроустановок седьмое издание

РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских

электрических сетей

5.407-11 Заземление и зануление электроустановок

Шифр 26.0085.1  Одноцепные, двухцепные и переходные

 железобетонные опоры ВЛИ 0,38 кВ с СИП-2

Прилагаемые документы

 Спецификация оборудования, 4 листа

 изделий и материалов

3-41-20-2038-ЭС.С

3-41-20-2038-ЭС
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Условные графические обозначения

Обозначение Наименование Примечание

Существующая КТППН кВА

Проектируемая кабельная линия 0,4 кВ

А А Разрез траншеи

3-41-20-2038-ЭС
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Ситуационный план

3-41-20-2038-ЭС
Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с

договором на ТП № 3-41-20-2038
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договором на ТП № 3-41-20-2038
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Ведомость работ

РД 4

ООО "СК-ЮГ26"

Разрез Б-Б
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0 Песок

Обратный
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0
0

ПЗК 240х360

Кабель
АВБбШв 4х185 мм2

Труба ПНД160

3-41-20-2038-ЭС
Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с

договором на ТП № 3-41-20-2038

КЛ-0,4 кВ



5
0
0

α

H

1000 minB1000 min

Мелкая
просеянная

земля

Охранная зона

А5-92-13

Таблица кабельных траншей и
объемы земляных работ

Статус Лист Листов
Р 1

ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект
имени Ф.Б.Якубовского

Москва

Разраб.
Провер.

Нач.отд.

Н.контр.

Аллакозов
Аллакозов

Ивкин

Иванова

  1. Глубина траншеи задана от поверхности земли
окончательно спланированной территории.
  2. Объемы земляных работ приведены для траншей с
отвесными стенками. При выполнении траншей с углами
естественного откоса (α

Объем земляных
работ на 100м

траншеи
рытье

траншей
Обратная
засыпка

Объем мелкой
просеянной земли
или песка на 100м
траншеи, м²

Глубина
прокладки
кабелей

 Тип траншеи В, мм Н, мм

Т-1

Т-3

Т-4

Т-5
Т-6
Т-7

Т-8

Т-9
Т-10

Т-11
Т-12

Т-13

Т-14
Т-15

Т-2

200

300

400

500

600

700

800

1000

900

300

500

600

800

1000

900

900 700

9001250

18,0

27,0

36,0

45,0

54,0

63,0

72,0

18,0

90,0

37,5

62,5

75,0

100,0

112,0

125,0

12,0

18,0

24,0

30,0

35,0

42,0

48,0

54,0

60,0

28,5

47,5

57,0

76,6

85,0

95,0

6,0

9,0

12,0

15,0

18,0

21,0

24,0

27,0

30,0

9,0

15,0

18,0

24,0

27,0

30,0

Привязан л.5  20-2038-ЭС

Разраб.  Галкин

Инв.N



А5-92-45

Уплотнение кабеля в трубе

Статус Лист Листов
Р

ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект
имени Ф.Б.Якубовского

Москва

Разраб.
Провер.

Нач.отд.

Н.контр.

Аллакозов
Аллакозов

Ивкин

Иванова

1

Труба Уплотнение Кабель

300 min

  Уплотнение трубы выполнить из джутовых
переплетенных шнуров покрытых водонепроницаемой
(мятой) глиной.

Привязан л.6 20-2038-ЭС

Разраб.    Галкин

Инв.N



А5-92-27

Прокладка кабельной линии по
отношению к деревьям и

кустарникам

Статус Лист Листов
Р

ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект
имени Ф.Б.Якубовского

Москва

Разраб.
Провер.

Нач.отд.

Н.контр.

Аллакозов
Аллакозов

Ивкин

Иванова

1

 1. На чертеже указаны минимальные размеры.
 2. Допускается уменьшение расстояния от
кабельной линии до стволов деревьев по
согласованию с организацией, в ведении которой
находятся зеленые насаждения. При этом кабели
должны прокладываться в трубах путем подкопа.
Кабели в трубах следует уплотнить по чертежу
А5-92-45.

2000

750

Дерево

Кустарник

Привязан л.7 20-2038-ЭС

Разраб.    Галкин

Инв.N



А5-92-28

Прокладка кабельной линии
параллельно фундаментам зданий

и кабельным сооружениям

Статус Лист Листов
Р

ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект
имени Ф.Б.Якубовского

Москва

Разраб.
Провер.

Нач.отд.

Н.контр.

Аллакозов
Аллакозов

Ивкин

Иванова

1

600

 1. На чертеже указаны минимальные размеры.
 2. Прокладка кабелей непосредственно в земле под
фундаментами зданий и сооружений не допускается.

Привязан л.8 20-2038-ЭС

Разраб.    Галкин

Инв.N



А5-92-09

Минимальный радиус изгиба
кабеля при прокладке

Статус Лист Листов
Р 1

ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект
имени Ф.Б.Якубовского

Москва

Разраб.
Провер.

Нач.отд.

Н.контр.

Аллакозов
Аллакозов

Ивкин

Иванова

Dн

R

  Кабели с пропитанной бумажной изоляцией
 и с бумажной изоляцией, пропитанной
 нестекающим составом:
   многожильные в свинцовой оболочке;
   одножильные в алюминиевой или свинцовой
   оболочке и многожильные в алюминиевой
   оболочке

  Кабели с пластмассовой изоляцией в
 алюминиевой оболочке

Кабели с пластмассовой и резиновой изоляцией:
одножильные
            многожильные

Силовые кабели Таблица 1
Минимальный радиус

изгиба, R, мм

15 Dн

25 Dн

15 Dн

10 Dн
7,5 Dн

10 Dн

12 Dн

10 Dн

6 Dн

Группа кабелейТип
кабелей

  Кабели в свинцовой оболочке

Кабели бронированные в свинцовой
оболочке

Кабели бронированные в резиновой и поливинилхлоридной
оболочке

Кабели в резиновой и поливинилхлоридной оболочке, не
имеющие брони

С
ил

ов
ы

е
Ко

нт
ро

ль
ны

е

R - Радиус внутренней кривой изгиба кабеля
Dн - Наружный диаметр кабеля

Привязан л.9 20-2038-ЭС

Разраб.    Галкин

Инв.N
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Закрытый переход для в/в кабелей, 2 трубы, длинна в плане - 68.0м, в профиле - 69,5м.
Направленное бурение, 1-а скважина Ø2х225мм

Номера точек

Абсолютная
отметка

поверхности земли
Абсолютная

отметка лотка
футляра
Глубина

заложения
футляра

Уклоны, длины
прямых и кривых

Рас-е  между  хар.  т.,  м

Расстояние, м

l=12м

l=10

l=12

R=28м l=4,43м

l=5

т. входа т. выхода

2
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5
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0
2
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2
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5
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2
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2
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l=6

1

1

Стартовый
Приемный
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горизонта

дорога

R=28м l=5,4м

4
.5

5

l=22,0м

2
8
.8

9
2
8
,1

отм.77.38
ɂ
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00
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отм.77.95
телефон

отм.77.65
кабель 6 кВ

отм.77.95
канализация

отм.77.85
кабель 6 кВ

отм.76.58
отм.76.22
газ

отм.78.65

Примечание:
Организация, осуществляющая прокладку кабелей в футляры закрытого перехода, производит
заделку концов рабочих и резервных труб с применением термоусаживаемых манжет и
заглушек.

Общие указания
  Проектом предусматривается выполнение закрытого перехода методом ГНБ с последующим
протаскиванием ПНД труб Ø160мм вслед за расширителем.

Строительно-монтажные работы должны выполняться специализированной организацией
при строгом соблюдении требований "ПУЭ", "Правил производства земляных работ" и "Правил
охраны труда" ПОТ РМ-016-2001, при техническом надзоре АО "НЭСК-электросети",
"Новороссийскэлектросеть" с учетом дополнительных требований, выдвинутых в
согласованиях.

Продольный профиль закрытого перехода запроектирован с учётом расположения
существующих и проектируемых инженерных коммуникаций, на допустимых расстояниях,
определенных техническими характеристиками применяемых установок.

Протаскиваемые трубы выводятся на существующие отметки земли.
Во всех трубах заложить капроновый шнур для последующей протяжки кабелей. Концы

резервных труб заделываются водонепроницаемыми заглушками.
Концы всех труб, с двух сторон перехода, обрезаются в шурфах, на глубине 0,9 м от

поверхности земли для вывода кабелей на проектную глубину 0,7 м от поверхности. Шурфы,
после протяжки труб, вскрываются на глубину 0,9 м от поверхности (для обрезки и заглушки
концов труб в земле).

Трубы выведены выше отметок залегания грунтовых вод.
Конструктивное сечение перехода определяется в ППР, с учётом применяемой для Данного

объекта установки направленного бурения.
Все изменения проектных решений, при необходимости их внесения, должны быть

согласованы с проектной организацией и другими заинтересованными организациями до
начала производства работ.

1-1

Конструктивное сечение закрытого перехода

Кабель АВБбШ-1 4х185мм2Труба ПНД ∅160мм

7
0
0

9
0
0

Разрезы ввода-вывода кабеля

Труба ПНД ∅160мм

Песчаная подушка 0,2м

Пересечение №1 кабельной линии 0,4кВ с асфальтным покрытием
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Ведомость работ

Ведомость монтажных работ

№ Наименование Кол. ед.изм. Примечание

1 Рытьё траншеи Т-3 разработка грунта 36,72 м3

2 Укладка песка в траншею 12,24 м3

3 Обратная засыпка траншеи грунтом 24,48 м3

4 Монтаж концевых муфт в ТП 1 шт

5 Монтаж концевых муфт ВРУ 1 шт

6 Укладка плит ПЗК 360х240 395 шт

7 Укладка труб ПНД160 мм мв траншее 7 м

8 Укладка труб ПНД в ТП 2 м

9 Прокладка кабельной линии методом ГНБ 68 м труба ПНД160

10 Разработка котлованов 8 м3

11 Обратная засыпка котлованов 8 м3

12 Прокладка кабеля АВБбШв 4х185 мм2 в траншее 102 м

13 Прокладка кабеля АВБбШв 4х185 мм2 в ТП 7 м

14 Заделка отверстий труб противопожарной пеной 1 шт

15

16

17

18

19

20

21

Ведомость пусконаладочных работ КЛ-0,4кВ
№ п/

п Наименование Ед. изм. Кол-во Примечание

1 Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" шт 1

2 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром шт 1

3
Фазировка электрической линии или трансформатора с
сетью напряжением до 1 кВ фазир. 1

4 Определение удельного сопротивления грунта изм. 1

5
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Спецификация оборудования и материалов

Разраб.
Проверил
ГИП

Позиция Наименование и технические характеристики
Тип, марка, обозначение
документа, опросного

листа

Код оборуд., изделия,
материала

Завод-изготовитель,
поставщик

Единица
измерения Кол-во Масса единицы, кг Примечание

КЛ-0,4 кВ

1 Кабель АВБбШ-1 4х185 мм2 м 191 с учетом запаса 8%

2 Плита ПЗК 360х240 шт 395

3 Труба ПНД d=160 мм м 77

4 Песок м3 12,24

5 Противопожарная пена шт 1

6 Муфта концевая EPKT-0063-L12-CEE01 (097) Reychem шт 2
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