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__________________/С.Ю. Еншин/ 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на аварийно-восстановительный ремонт кабельных линий 
с последующим восстановлением покрытия
1. Диспетчерское (паспортное) наименование объекта, инв. номер: КЛ-10кВ  КРУН-4-ТП-847                         (бух. КРУН-4-ТП-644) инв. н00000841
2. Адрес расположения объекта (город, улица): Краснодарский край, г. Новороссийск
3. Заказчик: АО «Электросети Кубани»

4. Основание проведения ремонта (годовой график ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.): техническое состояние 
5. Сроки выполнения (квартал, год): 2023год
6. Требования к подрядчику:

- работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.

- наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.

- наличие свидетельства о регистрации электроизмерительной лаборатории.

- наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;

-
наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право работ в действующих электроустановках, работы на высоте, проведение огневых работ.

-
наличие выписки из реестра членов СРО на данный вид работ.
7. Перечень и объем работ
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	Монтажные работы

	1
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 9 кг
	100 м 
	1,7

	2
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг
	100 м
	2

	3
	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2
	шт
	1

	4
	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2
	шт
	2

	5
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 6
	1000 м3
	0,259

	6
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м
	3,7

	7
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами одного кабеля
	100 м
	1,7

	8
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3
	

1000 м3
	0,259

	9
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий
	канал.км
	0,2

	Материалы подрядчика

	10
	Кабель АСБл 3*240(ож)-10
	м
	377,4

	11
	Муфта 3СТп-10-150/240-Б-КВТ
	шт
	2

	12
	Муфта КВтпН-10-150/240
	шт
	1

	13
	Плита для закрытия кабельных сетей ПЗК 240*480-16 мм
	шт
	708

	14
	Песок из отсевов дробления фр. 0-10
	м3
	37

	15
	Труба жесткая двустенная для кабельной канализации (8кПа) d160мм, красная
	м
	206


8. Основные условия: используемые материалы предоставляются подрядной организацией. По результатам фактического вскрытия КЛ в ТЗ возможны изменения в части материалов и объёмов работ.
9.Требования к гарантийному сроку: гарантийный срок на выполнение работы устанавливается со дня подписания акта приёмки выполненных работ сроком 24 (двадцать четыре) месяца.
10.Форма, сроки и порядок оплаты работ:

-  аванс не предусмотрен;

- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 7-ми (семи) рабочих дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

11. Статья отнесения затрат: 2.07.02.01, 2.07.02.02, 2.07.02.05
Представители филиала:
	Главный инженер_________/Е.Н. Тяжкороб
	Главный бухгалтер ________/Л.А. Погосьян

	Начальник ОКЛ ___________/И.К. Минаев
	Начальник ПТО ___________/М.Н. Кочу

	Представители ИА:

	

	Начальник УЭ____________/А.В. Куркаев
	Начальник ЭТО___________/А.А. Деремьян


